CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
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COMUNE DI GINOSA PROVINCIA DI TARANTO
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Progettista: ing. Giuseppe Tartarelli
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VISTO
Il R.U.P. REV. 1
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PIANTA CABINA ARRIVO LINEA
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SITUAZIONE ESISTENTE




Pulsante di emergenza
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Interruttore unipolare

Presa 2P+T 10/16A - 230 V

Conduttura elettrica

Lampada neon a soffitto

Lampada di emergenza da 18W
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Pulsante di sgancio sotto vetro frangibile
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SITUAZIONE DI PROGETTO




Tubo corrugato
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