CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
TARANTO

PARTICOLARE TIPO REALIZZAZIONE NODO DN 300-500 E RELATIVI INGOMBRI

SFIATO CON
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IDROVALVOLA a

Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature
idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalita' e
messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni.
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LIVELLO PROGETTUALE DENOMINAZIONE: TAVOLA:
O PRELIMINARE PARTICOLARI w
Q DEFPINITIVO COSTRUTTIVI
Taranto: Scala: Rev. n°

TRONCHETTO BIFLANGIATO
CON STACCHI PER SFIATO
E IDROVALVOLA DI SFIORO.

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Mario TARDUGNO Redatto Servizio Ingegneria:
Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Visto Il Direttore Generale:
Dott. Angelo D' ANDRIA
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